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Under hösten -79 och våren -80 har 34 solvärmeanlägg­
ningar besiktats med avsikten att identifiera skador 
och problem hos solfångarkonstruktioner och däri in­
gående material samt försöka spåra orsakerna härtill.
De besökta anläggningarnas hittillsvarande drifttid 
varierade från någon månad till ca fem år.
De flesta anläggningarna utnyttjades för beredning av 
tappvarmvatten och den i särklass vanligaste värmebä— 
raren i systemen var vatten alternativt vattenglykol- 
blandning. Anläggningarnas storlek varierade från de 
relativt vanliga 8 in anläggningarna för tappvarmvat­
ten till en solvärmecentral med ca 3 000 m solfångare. 
Anläggningarnas belägenhet har i möjligaste mån utvalts 
så att påverkan av såväl kustklimat, inlandsklimat, luft­
föroreningar från industrier m m har kunnat studeras.
Fel och brister har kunnat upptäckas på såväl nya som 
gamla anläggningar. I några nya anläggningar har rela-^ 
tivt omfattande skador uppstått då solfångarna fått stå 
tomma och okylda under en längre tid och härigenom utsatts 
för extremt höga temperaturer och snabba temperaturväx­
lingar.
Liksom vid tidigare genomförda besiktningar visade sig 
kondensproblemet vara det allra vanligaste, vilket i 
flera fall fått omfattande korrosions- och åldringspro- 
blem till följd.
Dåligt genomförda installationer, injustering och funk­
tionskontroll visade sig vara ofta förekommande och har 
i ett flertal fall lett till "onödiga" skador på sol­
fångarna och sämre utbyte av solvärmeanläggningen.
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10 m Bucher Linköping
Tappvarmvatten 
(moti onsanläggning)



















































med gemensam värme- 
central )







































21 m2 J0C0 Borås
Uppvärmning och 
varmvattenberedning 
(6 enfamiljshus med 
gemensam värmecentral)
142 m2 J0C0 Borås
Uppvärmning och 
varmvattenberedn ing 
(52 enfamiljshus med 
gemensam värmecentral)
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Utnyttjande av solenergi för erhållande av termisk ener­
gi är en synbart enkel teknik som fångat många människors 
intresse. Denna enkelhet kan emellertid vara ytterst 
skenbar. Dagens utnyttjande av solenergi bygger huvudsak­
ligen på användning av komponenter och konstruktionslös­
ningar som utvecklats för andra ändamål inom VVS-, kor- 
rosionsskydds—, ytskydds-, m fl branscher. Detta är na­
turligt, praktiskt och ekonomiskt motiverat för en tek­
nik som befinner sig i ett skede av begynnande utveck­
ling .
Framtidstron på solenergins möjligheter har fött många 
nya ideer om hur solfångare skall konstrueras och vilka 
material som är lämpliga. Detta har medfört ett växande 
behov av snabba metoder för bestämning av solfångares 
prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet. Användning 
av solsimulator, datasimulering och accelererad hållbar­
hets- och materialprovning är exempel på sådana metoder. 
Trots all den omsorg som nedlagts vid framtagning av så­
dana metoder, finns inga bättre tester än direkta fält­
försök.
Denna besiktningsrapport behandlar solfångare i Sverige 
som varit i praktisk drift under ett halvt, upp till 
fem år. Den behandlar de skador och problem som noterats 
på grund av olämpliga konstruktionslösningar och material­
val .
Rapporten kan uppfattas som enbart negativ till solener­
gins utnyttjande i Sverige, eftersom enbart avigsidorna 
behandlas. Författarnas grundinställning är dock den mot­
satta. Utnyttjande av solenergi i Sverige är en lovande 




2 KONDENS- OCH SMUTSPROBLEM
Kondens är ett av de allra vanligaste problemen i alla 
solfångare. Det har observerats både i vätskekylda och 
luftkylda system och i solfångare med såväl en som två 
täckskivor. Oftast ser man kondensen som en tunn imfilm 
på insidan av täckskivan, men i vissa fall är kondens- 
utfällningen så omfattande att droppar bildas som se­
dan rinner neråt i solfångaren eller till och med drop­
par på absorbatorytan. I några system kan kondens en­
dast ses vissa tider, medan det i andra system ständigt 
kan observeras.
Kondens uppträder när vattenånga (fukt) inuti solfånga­
ren kondenserar på kalla ytor. Beroende på driftsitua­
tionen kan fukten kondensera på täckskivan, absorbator- 
ytan eller i isoleringen. Kondens på täckskivan leder 
till lägre transmission av solljuset. Kondens på absor- 
batorytan kan leda till korrosion och nedbrytning av 
absorbatorbeläggningen. Kondens i isoleringen leder 
till ett sämre värmemotstånd.
Problemet med kondens måste beaktas vid konstruktions- 
och materialval, eftersom följdverkningarna av kondens 
är starkt beroende härav.
Det vanligaste sättet att möta problemen med kondens 
konstruktionsmässigt är, att förse solfångaren med hål 
så att den kan ventileras när dess temperatur stiger 
och faller. När solfångaren värms upp av solstrålning 
expanderar luften i solfångaren och pressas ut, medan 
uteluft dras in då temperaturen faller.
Ett annat sätt att hindra kondensutfällning är att an­
vända sig av ett fuktupptagande medel som läggs i sol­
fångaren. Problemet är att medlet måste bytas ut för 
att avfuktningen skall fungera tillfredsställande. Där­
för måste själva solfångarkonstruktionen göras så ser­
vicevänlig att medlet verkligen byts ut när det är mät­
tat .
Även olika lösningar med styrd ventilation genom sol­
fångaren har diskuterats. Ventilationen styrs så att 
de termiska förlusterna blir så låga som möjligt.
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Solfångare med två glas - kondens mellan glasen. 
(Mulen vinterdag, solfångarna ej i drift).
Kondens i solfångare med en täckskiva.
(Solig förmiddag på hösten, solfångarna i drift)
Kondens på insidan av glasröret i en koncentrerande 
solfångare.





Kondens i en solfångare med en täckskiva. Avsikten är att 
solfångaren skall vara helt tät.(Inga ventilationshål före­
kommer) . Efter att solfångaren utsatts för stora tempera­
turpåfrestningar i samband med höga stagnationstemperaturer 
har otäthet.er uppstått. Fukt kan därvid tränga in, men inte 
ta sig ut. En ständig fuktansamling tycks därför ske och 
kondens på insidan av täckskivan kan alltid observeras.
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Smuts på utsidan av täckskivan förekommer i ganska va­
rierande omfattning, beroende på anläggningens och sol­
fångarnas lutningsläge. Speciellt vid anläggningar i 
närheten av värmeverk (-centraler), trafikleder m m 
kan detta förväntas bli ett problem som måste beaktas. 
Dock verkar det som "självreningen" vid regn och snö­
fall räcker vid de flesta anläggningar som besökts.




Täckskivan skall skydda absorbatorytan mot väder och 
vind. Dessutom skall täckskivan vara transparent för 
solstrålning och ogenomskinlig för värmestrålning från 
absorbatorytan. Både glas och plast används.
Trots att glasets egenskaper är väl kända har dess höga 
vikt, bräcklighet och relativt höga kostnad medfört 
att alternativa material såsom plaster används. Plas­
terna har den fördelen att de är lätta, hållbara mot 
spänningar och har relativt låg kostnad. Nackdelen är 
deras kemiska och fysikaliska stabilitetsproblem.
Förutom att täckskivans fysikaliska egenskaper med 
tiden kan försämras, så kan exempelvis transmissionen 
försämras av kondens (imbildning på insidan av täck­
skivan) eller av material i konstruktionen som för­
ångats då solfångaren utsatts för höga temperaturer 
(t ex i samband med någon driftstörning i systemet) 
och som sedan kondenserat på insidan av täckskivan 
(outgassing).
Täckskivans tätning mot höljet är av avgörande betydel­
se för en solfångares livslängd. Gummilister, siliko- 
ner, olika fogmassor m fl material används. Faktorer 
såsom hållbarhet mot väderpåverkan, UV-strålning och 
höga temperaturer, mekaniska påkänningar till följd 
av termiska rörelser i solfångaren påverkar valet av 
tätningsmaterial.
Spruckna glas observerades i fem anläggningar. I tre 
av anläggningarna hade glasen krossats i samband med 
monteringen. Höga stagnationstemperaturer hade orsa­
kat spruckna glas i en anläggning som stått tom i när­
mare ett halvt år. Ett nedfallande flyghinderljus från 
en närbelägen skorsten hade i en anläggning krossat 
glaset på en solfångare. I ett flertal anläggningar 
kunde konstateras att täckskivor av glasfiberarmerad 
plast gulnat betydligt efter ca två års drift.
22







Stödlister på täckskiva av plast som lossnat då täck­
skivan buktar kraftigt vid höga temperaturer i sol­
fångaren .
Glas limmat på aluminiumlist har glidit ner eftersom 
limmet inte har klarat de höga temperaturer som sol­
fångaren utsatts för.
26
Spricka i glaset som limmats
Spruckna glas
4 ABSORBATORN
Av alla de komponenter en plan termisk solfångare är 
uppbyggd av, är kanske absorbatorn den komponent som 
utsätts för de största påfrestningarna. En typisk plan 
termisk solfångare innehåller en plan absorbator med 
svart ytbeläggning, vilken absorberar diffus och di­
rekt solstrålning som omvandlas till värme. Denna vär­
me tillvaratas till en del av värmebäraren, som kan 
vara t ex vatten eller luft.
För att solfångaren skall få en hög verkningsgrad 
måste absorbatorn ha
- hög absorptans a för solstrålning
- låg termisk emissivitet e för långvågig strålning
- hög termisk konduktivitet
Vad gäller hållbarhet måste absorbatorn tåla höga tem­
peraturer och luftfuktighet, samt får ej reagera med 
värmebäraren. På grund av de stora temperaturvaria­
tioner som uppträder måste absorbatorn tåla ofta före­
kommande termisk utvidgning och sammandragning. Efter­
som absorbatorn är en del av transportsystemet för 
värmebäraren, innehåller den kopplingar, anslutningar 
fogar och skarvar som kan utsättas för korrosion och 
erosion.
Helt dominerande absorbatormaterial (substrat) är stål 
galvaniserat stål, rostfritt stål, aluminium och kop­
par.
Om absorbatorns infästning är för stum kan den vid hög 
temperaturer bukta sig inåt mot isoleringen eller utåt 
mot täckskivan. Vid buktning utåt ökar värmeförluster­
na och i värsta fall kan täckskivan krossas. Termiska 
rörelser kan också orsaka skador på kopplingar till 
övriga delar av systemet med läckage som följd.
Inre korrosion i rör och kanaler för värmebärare kunde 
ej noteras, men problem av detta slag torde dyka upp 
i vissa anläggningar i framtiden.
Yttre korrosion drabbar de flesta absorbatorsubstrat 
när de utsätts för fukt, luftföroreningar eller vissa 
outgassingprodukter från isoleringen. Den sistnämnda 
orsaken kan elimineras genom att avskärma isoleringen 
från absorbatorn med t ex aluminiumfolie.
Korrosion konstaterades på absorbatorer av stål, gal­
vaniserat stål och koppar.
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I en anläggning kopplad till värmepump hade samtliga 
solfångare med svartmålade stålabsorbatorer bytts ut 
strax innan besiktningstillfället. De utbytta sol­
fångarna var kraftigt rostangripna redan efter ett års 
drift. Flera orsaker torde ha samverkat härtill:
1 I systemet ingår värmepump, vilket medför att 
temperaturen på vattnet som går in i solfångar­
na är låg. Detta leder till att kondensation 
inträffar på absorbatorerna
2 Solfångarna ventileras med luft från vindsutrym­
met. Varm fuktig luft strömmar in i solfångarna 
nertill och fukten faller ut som kondens på de 
kalla absorbatorerna
3 Systemet ligger nära kusten, varför luften tid­
vis har en viss halt av natriumklorid. Klorid- 
joner är kraftigt korrosionsbefrämjande
4 Systemet ligger i ett område med tät bebyggelse 
och industrier som släppper ut allehanda luft­
föroreningar, bl a svaveldioxid, som är kraftigt 
korrosionsbefrämjande i kombination med fukt
I en anläggning där solfångarnas absorbatorer bestod av 
förzinkat stål med selektiv beläggning, kunde kraftig 
vitblemma konstateras. Korrosionsprodukterna bestående 
av zinkföreningar hade till stora delar "lyft upp" och 
förstört det selektiva skiktet.
I anläggningar med solfångare med selektiva kopparabsor- 
batorer kunde begynnande korrosion noteras i framför­
allt nedre kanter, men även övriga sidokanter var delvis 
utsatta för korrosionsangrepp. Den primära orsaken tor­
de vara fukt plus luftföroreningar.
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Förzinkad stålabsorbator med selektiv beläggning. Omfat­
tande vitblemma har förstört det selektiva skiktet. Dess 
utom rinnmärken från läckage.
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Soifångare med absorbator av koppar. Korrosionsangrepp 
på absorbatorns nedre kant.




Syftet med absorbatorns ytbehandling är att öka absorp- 
tansen a och när det gäller selektiva beläggningar, 
att minska den termiska emissiviteten e. Alla orsaker 
som kan försämra dessa egenskaper måste noga beaktas.
Beläggningen kan vara antingen selektiv eller icke­
selektiv. I lågtemperatursystem fungerar bägge typerna 
tillfredsställande. Maximala Stagnationstemperaturen 
för icke-selektiva skikt är sällan högre än 150 C, och 
för selektiva skikt i sällsynta fall över 200 C. Icke­
selektiva skikt är billigare att framställa och mer 
hållbara än selektiva. Den högre verkningsgrad som er­
hålls med selektiv beläggning kompenserar dock mer än 
väl den högre kostnaden.
För icke-selektiva beläggningar är förhållandet mellan 
a och e ungefär lika med 1, och för selektiva skikt är 
kvoten större än 1. En selektiv beläggning har hög ab- 
sorptans a över solspektrum (0,3 - 2,0 ym) med låg ter- 
misk emissivitet e för att minska värmeutstrålningen.
5,1 Icke-selektiva beläggningar
Icke-selektiva beläggningar är av tre slag: färger, 
emaljer och metalliserade skikt.
Färger har god väderbeständighet, men sämre mekanisk 
hållbarhet. Egenskaper som vidhäftning och nötnings- 
hållfasthet behöver förbättras. Vid besiktningarna 
kunde konstateras att avflagning och krackelering 
ofta förekom vid absorbatorers hörn och nedre kanter.
Emaljer har bra beständighet mot höga temperaturer och 
lång livslängd, men framställningen är något komplice­
rad.
5.2 Selektiva beläggningar
Vanliga selektiva beläggningar är black chrome och black 
nickel. Koppar (I) oxid och järnoxid är mindre vanliga 
på svenska marknaden. Nackdelar som selektiva skikt har 
är att
- de kräver antireflexbehandling
- långtidshållbarheten är vanligen dålig. Undantag finns.
Antireflexbehandling behövs beroende på att många se­
lektiva skikt har hög absorptans a, vilket orsakar 
högt komplext brytningsindex, och därför hög Fresnel
reflexion vid solstrålningens våglängder. Detta fe­
nomen motverkas av antireflexbehandling som kopplar 
systemets brytningsindex till luft (eller vakuum för 
evakuerade solfångare).
Hållbarheten hos de flesta selektiva skikt är beroen­
de av foto-oxidationsprocesser vid absorbatorsubstra- 
tet, processer som accelereras av fukt och luftföro­
reningar .
5.3 Problem
Nedbrytning av ytbeläggningar har många orsaker och 
tar sig många uttryck. Beroende på det stora antalet 
ytbehandlingsmaterial som förekommer går det ej att 
definiera problemen generellt.
Brister vid applicering av selektiva skikt på alumi­
niums ubs trat noterades vid en ny större anläggning. 
Orsaken är inte utredd, men väderfaktorer och drifts­
förhållanden kan uteslutas. Millimeterstora till en­
staka centimeterstora fläckar av frilagt aluminium 
fanns på ett stort antal absorbatorer. Detta kan ha 
orsakats av bristfällig rengöring och förbehandling 
av aluminiumsubstratet före applicering av det selek­
tiva skiktet.
I samma anläggning hade många absorbatorer flera re­
por från mekanisk påverkan, så att aluminiet frilagts. 
Dessa repor torde ha uppstått på grund av ovarsam 
montering av absorbatorerna i solfångarna.
Missfärgning och flammighet hos selektiva absorbator- 
ytor tar sig olika uttryck och kan vara tecken på 
begynnande nedbrytningsprocesser, men i vad mån det 
påverkar absorptans och emissivitet är ej utrett.
De selektiva skikten är så tunna att en varierande 
skikttjocklek kan ge upphov till interferensfenomen 
som förmodligen ej påverkar de selektiva egenskaper­
na i någon större utsträckning.
Vissa icke-selektiva skikt bleknar eller blir grå­
aktiga inom några år. Vissa selektiva skikt kan 
också blekna, eller få ojämn färgfördelning över 
absorbatorn, och i några fall kunde en rad färger 
observeras.
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Svartmålade stålabsorbatorer. Färgappliceringen har gett 












Isoleringsmaterial används i solfångare för att minska 
värmeförlusterna bakåt och åt sidorna. Oftast skyddas 
isoleringen för väder och vind av ett omgivande hölje.
De klimatfaktorer som ställer de största kraven på 
isoleringsmaterialets egenskaper är temperaturen och 
fukten i solfångarkonstruktionen.
Både mineralull (glasull och stenull) och cellplast 
(PUR och PIR) används.
6.1 Outgassning
Vid "höga" temperaturer förångas produkter i isolerings- 
materialet. Dessa kan sedan kondensera på kalla ytor i 
solfångarkonstruktionen, t ex insidan av täckskivan 
eller på absorbatorplåten. Därmed kan täckskivans 
transmission respektive absorbatorbeläggningens ab­
sorption försämras.
De produkter som vanligtvis orsakar outgassing är bin­
demedlet mellan fibrerna i mineralull eller drivgasen 
i cellplaster.
"Outgassing". (Beläggning på insidan av täckskivan).
6.2 Temperaturbeständighet
Isoleringsmaterialens högsta användningstemperatur va 
rierar mellan ca 70 °C och ca 200 °C. Mineralullspro- 
dukterna är ofta plastbundna, vilket gör att mineral­
ullen inte tål så hög temperatur som det oorganiska 
fibermaterialet. Högsta rekommenderade användningstem peratur för mineralullsprodukter anges till 200 ÖC.
De vanligast förekommande cellplasterna i solfångar- 
konstruktioner är polyuretancellplast (PUR) och poly- 
isocyanuratcellplast (PIR). För dessa varierar den 
högsta användningstemperaturen mellan 100 och .150 °C. 
Vid höga temperaturer sker en brun missfärgning och 
försprödning av cellplasten, vilket nedsätter ytans 
mekaniska stabilitet. Dessutom kan en viss biåsbild­
ning på ytan uppträda, vilken beror på att den gas 
som finns innesluten i cellerna expanderar och tränge 
ut mot ytan.
Omfattande biåsbildning och missfärgning av isolering 
Solfångare, med isolering av polyuretanskum, oskyddad 
på baksidan, monterade i ställning på plant tak.
Kantisolering (polyuretan med aluminiumfolie) som 
lossnat till följd av temperaturrörelser i sol- 
fångarkonstruktionen.
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Kantisolering som lossnat och ramlat ner i solfånga­
ren.
7 LISTER OCH HÖLJE
Listernas uppgift är att hålla täckskivan på plats 
och åstadkomma en tät förslutning mellan täckskivan 
och höljet.
Höljet är "behållare" för solfångarens komponenter. 
Tillsammans skall hölje och täckskiva skydda absor- 
bator och isolering från nederbörd, dammpartiklar 




- målat galvaniserat stål
- aluminium
- hårdplast
Klämlister som skall hålla täckskivan på plats har 
lossnat.
;î
List mellan solfångarna har lossnat.
Övre och nedre aluminiumlister har lossnat. Snö har 




list har lossnat och 
hörnbeslag saknas, 
varför snö kan blåsa 
in från två håll.
42
Nedre aluminiumlister har lossnat på grund av att det an­
vända polyakrylatlimmet har dålig väderbeständighet.
Nedre lister av förzinkat stål har börjat korrodera. I 
vänster solfångare har en högt placerad distanskloss mel­
lan täckskiva och absorbator lossnat och fallit ner på 
en lägre placerad distanskloss.
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Nedre täcklist har lossnat helt. Höger solfångare har 
dessutom glidit åt sidan.
Solfångare med dubbla täckskivor. Den ursprungliga tät- 
ningen mellan solfångarna består av en aluminiumlist 
med silikon som pressats mot yttre täckskivorna med skruv­
förband. Efter det att läckage konstaterats applicerades 
aluminiumfolie med lim av bitumentyp. Aluminiumfolien har 
trasats sönder av framför allt snölaster.
44
Täckskiva av glasfiberarmerad polyester har lossnat ner­
till. Den var ursprungligen tätad med enbart textiltape.
I ett försök att förbättra tätningen mellan täckskiva och 
låda har textiltape använts. Dessutom förekommer kondens 
på täckskivans insida.
Nedre hörnbeslag har lossnat.
Korrosionsangrepp på galvad täcklist

8 TÄTNINGS- OCH PACKNINGSMATERIAL
Mellan tätningslister, täckskiva och/eller hölje an­
vänds vanligen någon form av tätningsmassa eller pack 
ning, eller bäggedera. Avsikten är naturligtvis att 
åstadkomma en så effektiv tätning som möjligt, så att 
absorbator och isolering skyddas från väderfaktorer­
nas inverkan och för att begränsa värmeförlusterna. 
Men problemen är många, och här skall några nämnas.
Kemiskt sönderfall kan orsakas av bl a solljus, höga 
temperaturer, fukt och luftföroreningar. Ofta samver­
kar flera av dessa faktorer. Vid flera anläggningar 
hade redan efter ett par år sönderfallet framskridit 
så långt att delar av tätningarna helt avlägsnats, 
med läckage som följd.
Dålig vidhäftning kan orsakas av kemiskt sönderfall, 
bristfällig applicering eller bäggedera. Felaktigt ma 
terialval och dålig förbehandling orsakar också pro­
blem.
48
Fogmassan mellan list och täckskiva har släppt.
Gummipackning mellan solfångare har lossnat
49
Soifångare som integrerats med takkonstruktionen. Tätnings- 




Som värmebärare i solvärmesystem används för närvaran­
de oftast vatten eller luft. Allra vanligast är vat­
ten med någon fryspunktsnedsättande tillsats.
9.1 Frysning
I vissa system dräneras vattnet i solfångarna när pum­
pen stannar eller då frysrisk föreligger. I flera sys­
tem har dock dräneringen inte varit tillräckligt effek 
tiv, utan att en mindre mängd vatten trots allt blivit 
kvarstående i solfångaren, med igenfrysning av rör och 
i något fall läckage som följd.
Det vanligaste frysskyddet är glykol (både propylen- 
och etylenglykol förekommer). I något fall har problem 
med skiktning mellan glykol och vatten påtalats. Detta 
kan dock undvikas genom en ordentlig omblandning i ett 
separat kärl innan systemet fylls upp.
9.2 Kokning
Kokning med resulterande tryckökning och vibration, 
kan orsaka betydande skador om inte systemet försetts 
med tillräckliga expansionsmöjligheter och fungerande 
säkerhetsventiler.
9.3 Korrosion
I solvärmesystem används huvudsakligen följande metal­
liska material: stål, förzinkat stål, gjutjärn, koppar 
olika typer av mässing samt i mindre omfattning rost­
fritt stål, aluminium och brons. Alla kan angripas av 
korrosion, beroende på systemets konstruktion samt typ 
av värmebärare. I vattenlösningar måste halten lösta 
kemikalier, tungmetalljoner samt pH kontrolleras. Se 
tabell 5.
Genom tillsats av lämpliga korrosionsinhibitorer kan 
korrosionshastigheten nedbringas väsentligt. Det är 
dock viktigt att halten korrosionsinhibitor kontrolle­
ras med vissa tidsmellanrum, eftersom för låg inhibi­
torhalt ibland är skadligare än ingen inhibitor alls. 
Se tabell 6 och 7.
I princip korroderar järn och stål i helt rent, salt- 
och syrefritt vatten så långsamt, att deras livslängd 
är tillräckligt lång i alla praktiska fall. Även de 
bästa hushållsvatten är emellertid långtifrån rena, 
eftersom de innehåller olika salter samt syre och 
koldioxid från luften. Vid bedömning av vattnets kor-
rosivitet är dess kalciumhalt eller permanenta hård­
het, av stor betydelse. Mjukt vatten är mer korrode- 
rande än hårt vatten. Kalk avskiljer sig från hårt 
vatten, framförallt vid höga temperaturer, och avlag­





I ett flertal anläggningar kunde det konstateras att 
slarvigt utförda och kontrollerade installationer hade 
medfört problem som allvarligt hotade hela solvärme­
systemets livslängd. I vissa fall saknades nödvändiga 
täckplåtar och tätningar i solfångare, vilket exem­
pelvis fick till följd att snö kunde blåsa in i sol­
fångaren vintertid.
Höga stagnationstemperaturer i samband med installa­
tionen har orsakat skador på solfångare i ett flertal 
anläggningar. I vissa fall har solfångarna fått stå 
tomma och utan kylning i upptill tre månader. De höga 
temperaturerna och de stora temperaturväxlingarna 
har orsakat spruckna glas, plaster som smält, svåra 
"outgassing"-problem, läckage i rörkopplingar m m. 
Endast i två anläggningar hade solfångarna täckts, 
vilket är nödvändigt vid långa stilleståndsperioder 
om inte solfångarnas livslängd och prestanda skall 
äventyras.
Ett annat vanligt problem var ojämn flödesfördelning 
mellan solfångarna, varvid de fått arbeta vid onormala 
arbetstemperaturer och inte utnyttjats optimalt. Spe­
ciellt vid s k dränerade system har detta varit ett 
problem. Då systemen dräneras och återfylls rubbas 
fördelningen av flödet, varvid de ojämna flödena ger 
upphov till större värmeförluster i vissa solfångar- 
grupper.
Vidare har det kunnat konstateras att anläggningarna 
ofta är behäftade med vissa igångkörningsproblem på 
grund av att solfångarna och systemet kring dem upp­
levs som en ny och oprövad teknik, samt att tillräck­
lig kunskap om systemen med dess optimeringsproblem 
såsom klimat, påfrestning och ojämn värmetillgång 
ofta saknas. Detta är i första hand ett problem för 
installatören och bör vara lösbart genom att större 
vikt läggs vid utbildning och information samt att 
speciella program för injustering och funktionskon­
troll utarbetas.
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Felaktig placering av temperaturgivare
Täckplåten ej fastlimmad mot glaset
55
Polyuretanskumisolering som blivit svartbränd då 
isoleringen är i direktkontakt med absorbatorplåten. 
Solfångaren har utsatts för höga temperaturer vid 
solinstrålning och driftstörningar i systemet.
Snö och is i otäta solfångare.
56
Täckplåt saknas i hörnen, vilket fått till följd 
att snö blåst in i solfångaren





Denna undersökning avser främst plana termiska sol- 
fångare, eftersom dessa utan motstycke är vanligast 
i Sverige. Dock finns en större anläggning i Sverige 
där rörliga koncentrerande solfångare utnyttjas. 
Paraboliskt böjda glasspeglar inspända i en alumi- 
niumkonstruktion bildar en reflekterande yta som kon­
centrerar solljuset mot ett absorbatorrör. För att 
minska värmeförlusterna från absorbatorröret är detta 
omgivet av ett glasrör. Principen framgår av figur
Med hjälp av elektronisk reglerutrustning ställer de 
paraboliska spegelrännorna in sig vinkelrätt mot det 
infallande solljuset.
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Bland problem som förekommit med själva solfångarna
kan följande noteras:
- många av absorbatorrörens selektiva beläggningar 
bleknade fläckvis efter en kort tid. Orsaken upp­
gavs av tillverkaren vara fabrikationsfei, varför 
de byttes
- flera absorbatorrör ligger ej mitt i omgivande 
glasrör
- alla solfångare ställer ej in sig exakt vinkelrätt 
mot det infallande solljuset, vilket avsevärt 
minskar verkningsgraden. Intrimning av reglersyste- 
met har förbättrat resultatet, men torde behöva upp­
repas kanske varje eller vartannat år
- pollen och damm lägger sig på speglarna, varför de 
torde behöva tvättas årligen
Det selektiva skiktet har bleknat fläckvis
Absorbatorröret ligger ej koncentriskt i omgivande 
glasrör.
Kondens på glasrörets insida i koncentrerande solfångare
62






































1 d 1 S-






4- -P 4-3 4-3 4->
tö o i- •r- CO CD CD CD CD
z -C fÖ O .a -d _d -d
"O o -P E CZ d d d
CD • o -o S- 4-3 CD CD <D CD
(/) £ 4-3 -P CD <D fÖ 4-3 L -P d -P d -P d
c _X S- -X 1— C X fö X fö X fö X fö
CD s_ d o S- •r- > C- 4- d 4- d 4- d 4-
-p fö IfÖ d 4-> -P :fö -o fÖ :<ö s- :fö d IfÖ d IfÖ d
CO _Q E >> d d E cd -P E CD E CD E CD
d -P CO CD CD -p E -X S- -P -p •P 4-3
CO :o 3 d C 3 CO CD 3 i— 3 i— 3 i— 3 i—
CD q— fÖ S- •i- CL
d E r— -P 1— fö E >3 i— fÖ 1— fÖ i— <Ö i— fÖ
:ö d i— CO -P -P -P -P r— JZJ CD 4-3
v r_ö <X) •r— CD X X X -X •r- S- X •r- -p •r- -P •r- -P •i— -P
CO +-> 4-» r— d CO d co -p :o fÖ 4-> CO 4-3 co -P co 4-3 CO
• CO 4— d IfÖ ♦«“ IfÖ -r- 4- . X •r— •r— •1“ •r~
E "O fö -O O) E E E E -D E -O T- TJ r— -O r- "O t— "O 1—
CD O 1— O CD T- +-> CD -P CD o :tö O — O e O d o cz o cz





fö 1 CD = = -P 4-> -P -P
o d O fö ~a ~o (D CD CD CD
CD -d CL > co co -d _d .d zziZ C O "O X to c £Z d d d d
O O fÖ CD :fö :fö CD CD CD CD
• r— CL d CD r— i— S- d d d
X fö <D CO "O CO CO fÖ fÖ fö fÖ
CO LxJ TD C d fö > > 4- 4- 4- 4-
c: o Ofö -X •1— * 1— S- d d d
• d CL fÖ 1— t— CD CD CD CD
d "O O X O co ~o i— i—
(D O r— LxJ r— d -p O O O t— i— i— r—’
C CDU- O CD CO co to r— r— r~~
4-3 O -p ~ : fÖ fÖ fÖ fÖ
CD Q. CO -P 4-3 fö •1— i—
jd X d i— fö X fö -X -o t— 1— co co 4-> 4-3 -P 4-3
CO CD -r- •r- C d -o d T- •1— •r- S- i_ CO CO CO CO
d 4-> O IfÖ -I- IfÖ d _o -P ofö ofö •r— •r— ‘f
“O CO I— N fö E d E O fÖ r— i— 1— i—
d d 13 OVr- -1- 4-> O -P r— -p cor-- o d d d d
ifö ofö co •r- d d 3 r— 3 Li_ co •r- OJ <D CD CD CD
-P 4-> C fÖ U_ 1 -p
LO Ofö CD -P > i— > 4-3 .. ..
CD > ~o ofö t— r— r— "I- r— CO ZD ofö S- E 4-3 4-3 4-3 -p
-Q 1— fö E >> •1— •r CJ)C E fö 3 X X X X
d -X t— d co 4-> d 4-> C -I- CO r— i— "i— S- d d d
CD • fö CD ofö C ofö •r- d •1— CD 3 E :<ö IfÖ :fö IfÖ
"O T3 CO ~o d -O T3 d i— 1— T3 CO CD E E E E
Irö O d CD O CD O LO O CD 3 ofö CD CD S- 4-3 -P -P 4-3











o O O C_> O O CJ O O O O
C\J O
00 00 00 O 1 1 O O O
d r—
co
O LO LO LO o o o O o o O o
CD d d o o r~- LO O 03 ro lo o o o
LO 3 3 C\J OJ r— i— 1— OJ OJ OJ OJ OJ OJ
c: 4-> 4-3
irö fÖ fÖ -P -P 4-> -p 4-3 4-3 -P -P
d d d 03 CO CO co co co CO CO
CO CD CD •i— •i— •r— •r— •r— •'— T-
d Q. CL r— r— r- r— r~~ i—- r~~
3 E E d S- S- S- S- d d d
4-3 CD ■CD cd ~a CD ~0 CD "O CD CD "O CD CD CD
fö 4-3 -P 3 -P- 3 •«- 3 t- 3 3 T- 3 3 3
d CO CO d -P C -P CZ -P CZ d 4-3 d d d
CD -p -P
Q. CD CD 4-3 4-3 -P -P 4-> -P 4-3 -P -P -P 4-> 4-3
E _Q -Q C d C s- £Z S- d d s_ d d d
CD d d O O o o O O O o q O Q O
h- c X X v: x: x: x: X X X X X X
_ ^
_ __ ,__
1 T3 -P -P O
o
d S- fÖ fÖ o
_ __ o o -d _d
4-> 3 3 "O -o CD 4-3
(Ö ___ •r— •i— 4-3 CO i—
c 4-3 LxJ 4— LP co X co X •r- fÖ fÖ
o co Ll_ fö Ll_ r— s- S- fÖ CD O CD fö O _d i-- -d
jQ co fö h- d > >> CD CD i— E cz E r— d ^ CO "O- d (Ö i— Q_ 4-> Q_ C -P -Q CO ■i— CO d •r Ö3d r— •r—
fÖ (Ö r— CL CD • r— co CD •<- —1 fÖ IfÖ _J IfÖ X r— X
X CD i— C 4-> S- > CD -P 4- -P 1— ’T) 4-3 •<—> CD fö o
d c: >> •r- >, O >> ---N fÖ >> C- >> •r- CO fÖ d CO d fÖ ~a 4-3 d
CD fÖ r— X d d fÖ i— i— fÖ -o fö d co fÖ TD CO fÖ to d
-P X o (1) x «P O CD ~a o r— O C r- d cD fö °fö CD d ofö d T- IfÖ
fö (D CL 1— fö CD CL 4-3 CD CL >, CL 3 CO :<ö p— i— i— 1— IfÖ 1— 3 d ••“D















































c lO T3 -O
• 1— O fÖ fÖ
c C c
> s- to (O
o CD CD CD






4-> 4-5 4-> 4-5 4-> 4-5 4-5 4-5
4- O -iZ _X CD ZZ CD CD ZZ
O) i— CD CD CD CD CD •i— •1— CD
CO "O -o 4- 4- -a 4- "O -O 4-
4-5 C C 4- 4- c: 4- C c: 4-
fö Q fÖ fÖ CD CD CD ifö :fö CD
4-> h- C- S- 4-5 4-5 4-5
i— O0 CD CD C C CO £Z (O CO C
3 1 -i— •i— CD CD ,— CD i— i— CD
CO _I S- S- CD CD i— 4-5 i— r— -P
CL) i—i fÖ fÖ C C 3 ■T— 3 3 • i—





4— fö o O c_> c_> CJ
C. C. o o o o O O CJ CJ CJ
O) CD 
"O Q- CO CO r^. r*» r-.
o O O O
C E CO CO OJ OJ OJ co to R-.
:o cd C\J OJ r— OJ 1— OJ






CO o- R'» CD OJ r»* to LO CO R^ O
• I— o O O r— o 1— 1— 1— O CD oo
E r. **







O CO CO LO CO ,— LO LO 00 LO R^ o
CO CD CD CD CD CD CD CD CO 00 CD CD
< Ö O O O O O O O o o O O
4-5
fÖ 4-> 4-5
s_ s~ £_ CD CD
CD E CD E CD •i— •i—
4-5 r— 3 r—— 3 (O r— r—
,— • i— r— • i— •i— -X _X
S- CD S- £C CD S- C C- C S- o O
4-5 fÖ • i— fÖ •I— fÖ fÖ fÖ >> >>
to .— CL E r— CL E r— CL > r— CL c: 4-5 4-5
-Q 3 ofö CL 3 CL i---- ofö CL S- ~a *a
3 -P O i— 4-5 O i— 4-> O fÖ 4-5 O IfÖ o o
OO OO -X OO -X < OO LZ CD CO ZZ •3 CD CD
“O
CD i— i— CD CD CD CD CD •1—
C CD CD E E E E E X
■ r— -X _x O O O O O o CD
C O 1— CJ i— S- 1—■ C- r— s~ S- S- --—-, S- i—
CD •r- CD •r- CD -£= CD _C CD _c -CZ JZ 1—1 ~a :rö i—
CD C lz sr -x CJ -X O ZZ o O CJ •*—-* •i— 4- CD
CJ o O O C- X 5
LZ T- ZZ •!— -X _X -r- zx _x -V fÖ o 4-5 >ï
CD o c O c o c: O C o o CJ CL c £- CD
-Q fÖ fÖ fÖ fÖ fÖ fÖ fÖ CL s~ fÖ £Z
4-> i— °fÖ i— ofö i---- Ofö o :<ö > O







































































C/> C *r- 
•r- t- X 
C C O 
fö CD C 









c c J*' 
fö CD o 
CD CD fö 
























































P p p E
fÖ fÖ fö E fÖ
E fÖ E I E O -o
CD DT CD P E CD 1 JE i—
LO C co E fö LO E to •i—
•r- fÖ Ol ■<- O P -O
C E LO Q. E •<-> :rö
O • O O o ~o > •T
•o E •r~: s-----LE •ro T- O)
> CD > CD > E fÖ
fÖ E fö E E fÖ O -E E
O o o to O
E -P E P LO E jj: •1— to
CD *r- CD -1- CD E
r— -Q 1— -Q E !— DT fÖ E
1— *r- CD ■— ofö DT fÖ
CD JE CD JE E CD r— E DT
C E O O E
P T— -P P •!— ’!—) P -o •'—
fÖ CD fÖ 1— fÖ CD fÖ E
s- (ö E E fö i— E E •i— (O
CD DT CD CD DT fö CD E :o
,— -i- P *r- P r— E P
.— i— LO i— i— CD r— CD E E
•r— Q. >> •r- CL E •1- p CD CD
P E to P E DT p p P P
co :<ö co :cö e CO fÖ P P
CD i— •>- (Dr- 3 CD > fÖ rö
“O -o P “O to > >
S- E E DT
"D cd :o "O CD E "O E "O -o
CD i— E CD r— fö CD -r- P CD CD
E E r— C Ei— E E E r— E E
CD Ofö E ofQ CD ~a fö
LO p e :tö 4-> _E E P CD -E p P
JE CD '•—> JE CD -r- J*C i— E J*C JE
O fÖ C fö E E fÖ O fÖ fÖ
DT P E E P E *1- E P E 'O p P X
c: C t— CD E T- r— CD E CD P E E CD
O ■— O CD E Or- fÖ O O r-
P JE E i— je E o -E i— E -E JE Cl
CD P O CD P O E •EJ P CD O P P E
_Q -E LO JE LO O E JE _Q JE JE O
CD 1 CD LO E CD « E CD CD JE
fÖ E E E E E .'fÖ E E fö E E E
•i- CD fö •i- (D r- T) •r- CD JE •i— •r- fÖs "O P CL -O P CD “O P "O ~a o.
fÖ P Q- p -o -C P _E CL
P E fö O E fö CD O E fö u E E o
CL O > je O > E O o > o O O JE
cu
o
c •“ CVI CVJ CO
fÖ
1 P P p “O 1
E 1 LO JE JE > 1— to
cd ~a DT fÖ "O •i— •1— •r— DT
E P CD JE to JD E
LO
^ E • i— E E to o •r—
E Ofö o E O P E E E
fÖ JE 1— E JE P •i— E fÖ E
> CD JE :o i— P O JE :o
E E r— fÖ JE E
E E II P >J E E P
CD (O E P DT CD O to
P IfÖ -D to
P E E "O P > E ~a
fÖ O CD CD E i— fÖ CD E CD
> LO E E o CD Ofö CD E
LO O to _E to p •i—
DT E T-3 E JE E to i— E
E O 1 O fÖ E O O fÖ fö O
JE "O JE JE IfÖ :tö p r— JE JE
E LO t— CO— to p >> i— •i— to—
"O P i— Pl P *f~J -o •i— E Pl
CD KÖ fö IfÖ :tö CD p o P CD :rö
> -E > JE > r— P to JE > -E
CD P fÖ fÖ CD
~o "O E E “O CO "D E CD _E JE XJ ~a “O to
CD CD CD CD CD CD CD E O CD CD CD
E Er- E E • E “O CD r— E E E E •
E CO r— O :o P O
CD P A P CU ’EJ P E p r— to E CO P p P E
LO JE JE 1 JE J=éC p >> fÖ JE JE JE
i__ fÖ E fÖ 1 “D fÖ i— fÖ to P E fÖ fÖ fÖ 1—
<D P CD p E t- P A P fÖ E DT >) fÖ P P X P A
DT E i— E E “O E E > fÖ E E E E E CD E
E O i— o :fö o O E O •!- E *1- 3 CD O O i— O E
-E CD je Tro JE CD JE (O IfÖ E •r- DT JJ JE Q_ JE CD
P P p P P +-> o -Q (O E E P P E P P
Cl) JE LO JE * * JE CD jj: e cd :o •i- 3 JE JE O JE CD
-Q CD V CD I ■ CD -E CD E E r— E P CD CD -E CD -C
E e E ~a E DT E O E E 3 E E E E E DT
fÖ •i- E •r- fö -i— •r- JE :rö cd i— fÖ •r- CD •i- fö
DT ~a : fö ■o Q- E "O P ~o > P fö J*c "O P "O Q- *o P
Q- O (O ~o p 1— P Q- to
i—■ E 31 E O E E fö E OJ E fö E -t- E fö E O E fö
CL O Q. O JE -Q O _E O E O > o > O > O -x O -E
E
IfÖ




























































CO P P fÖ CO
•1— 1— *1— X E
e fö -Q CO fÖ
O co -i— •r— >
•r~3 -E E C/)
> CD C fÖ E E
fÖ ofö t- CD E fÖ
1— CO E CJ)
« c: o q- E
p -o o •i—
fÖ CD -r- fö -a E
J- E w •r- “O CO
CD O E X :o
i— E E Cp x i—
i— CD E E C/) E
•«“ P O CD CD
P P X -P p P
C/) fÖ -P -V P
CD > fÖ fÖ C/) fö
"D CO Dl > •r— >
OVr- ~o
-a c r— -o O “O
CD -1— Q. CD P CD
E c E E fÖ E C\j
"O :fö -X
P CD i— P p 7
-X i— X P X
fÖ e fÖ CJ) fö E
•P S. CD p •r— P CD
E CD r— E -a E i—
O p— r— O E O r—
X r— ofö X :fö x cd
-P <D -C p p p
x cd x CO -X LO
CD * E CD E 1— CD A
E E E E o 1— E
•r- CD *r- •r— X =3 •I- e
-a -p -a CO q- ~a ifö
-P E P







































fÖ 1— > E >> X
E r— fÖ O X E q- CO
:fö CO E •i— E X X CD IfÖ • r—
x ,— P CD CO E CO CO p ~a
*rO O *' CO P p CD p •i“) r— o
CD IfÖ P CD P IfÖ -a IfÖ CD CD p
p -a fÖ > :o > -E fö
p CJ) > i— E P X
CD P -r- -a CO "O q- TJ CD E
E .— P CD CD CD CD i— E IfÖ E
CD fÖ r—■ E E E fÖ E A CD fÖ
P -X fÖ •i— > P CJ) •r-D E
c/) O -E P E P •r— P E CO E CD X
X i— i— X ~a X CO X CD >> • i— fÖ
CO O fÖ CD ■ fö o fÖ P CO E P CO
E CJ) E -X p 1— p E p CD E CO CD
fÖ E fÖ E C\J E E E -E fÖ IO E p
e •i— P E O E i— O O O CD E CJ) E
IfÖ E >> CD X CD A X X X • i— IfÖ E fÖ (Ö
_Q CO E r— p i— p p P -Q CD CO
CD :o fÖ i— X i— E X -a X CO CD P "cD
E i— Q- CD CD CD CD CD CD CD fÖ E P E CD
E E CL E i— E E E -E E fÖ E E
IfÖ CD O P •r— P i— •r— • r— CO IfÖ > IfÖ • r—
> P X X -a fÖ CD -a p ~a CJ) > > E
P •i— E X E -a CO
E fÖ E x E CD LO E (Ö E ■ i— E CD E IO
O > O CO O CO V o p o E O E O




































CD O S- p





> S- P fÖ
fÖ O 1— P
1— fÖ CO
C p Si • I—
CD 1 c
r— CO C fÖ
i— ofö <D CO
CD r— CO S-
o
•P X) X
fö CD o fÖ
S- E •(—
CD r— S~
r— C r— <4-
i— CD fÖ c
•r- P P CD
P -P CO -P
CO fö P
CD > +-> fÖ
XS CO i— >
CO.—
"O C CD -a
CD «i- S- CD
E c CD E
X5 C
-P CD CD -p
P r— CD P
fÖ fÖ
4-> C • p
C (D •P c
O r— r— o
— fÖ p
P <D -C p
P -P p
CD »'fÖ CD
S- C C S-
v- CD O •1—
-a p> .Q ■a
-P C-
E fö fö E



































CD E CD fÖ
P S- co o P c
P CD Ofö co P C CD
fö C r— fÖ :<ö Q-
> O • r— S- > E
'r~i S- fÖ Ic CD
CD XJ fö S- co CD CL p
-a T- _c :rö C xs
C S- C CO co
CD O E E C CD c c
ofö i— o O co ofö fÖ (Ö
P P co co :o P > >
CO c CO
fÖ s- c: fÖ CD c; fÖ c er
r— CD CD P X3 CD r— CD CD
P co :o p r— P P
*r— i___ P P r— p •i— P P O
P ofö fÖ :fö 4- fÖ P fÖ fÖO
CO _C > > > c CO > >
CD fÖ CD O
"O C XS xs > xs c xs XJ XJ O0
CD C CD cd •<- CD O CD CD CD V
E T- E E oo E -p E E E
o _cp p P P S- P fÖ P P P o
p cd p P S- P Cl P p P o
fÖ "O (Ö fÖ o fö Q- fÖ fÖ fÖ
p P p -V P O p p p o
c E c c C P c C CM co
o o O P O XJ O o O r— o
P P 1— P CD P C p P A P LO
p p P fö P E P CD p P P LO
p ,— p jC P P r— p P S- P A
CD i— CD 1 CD P CD r— CD CD CD CD
S- CD s_ cz S- P S- Ofö S- S- r— S- £-
•1- CD •r- fö •r- _d •i— :fö
XJ O XJ CO XJ P XS CD xj XJ CD xs
CD >> C C S—
E CL E X E O E c E E r^ E =3
O CO O o O P O -r- o O V O P







































p E P co




P r> p— p—
P 'O Öi— •0 •fö •fö
»r— CU 4- -r- fÖ cu CU fÖ CU
O Z T- P r3 z Z r~D z
0
O O co -o 0 S- u 0
O O 0 cu 0 cu 0 cu
-a s- 1 > 0 1 > 0
■r- 3 O O 1— O co 0 cd:o cd:o LO
> P O 1— 1— S— 1— fÖ cd c co sz OJ
fÖ 1— CO T- cu r— S- O 1— ofö P LO ofö P A
S- S- fÖ P > CDO r— P r— P
cu cu T3 -o 1— :o -a -0 P 3 P 3 P
C Q. •1- CU P •r- SZ O -X 10 1— -X CO 1— -X
O E > > “O E fö > CU LO C fö C fö £Z
•r- CU S- fö S- 0 E r— 3 £— -r— O 3 i- t- O 3
-P -P S- S- cu co >0 S- E Q- CU O Q- CU O Cl
-X fÖ fÖ "O CD CO fÖ 0 s_ E “O P ED p E
fÖ CD -v: sr c s- 0 .x -x cu fö t— E O fö t- E O fÖ
cu :o 0 0 :o ofö >> lo 0 cu > 1— X fÖ 1— 1— X fö LO r—
oz sz LZ ^ ÖO r— E r— LZ a: ;o l_L_ O CO r— Lu 0 co r- Lu
i • 1 I
CO C P oro m 1
■a fÖ 3 p Q. n=
■o Q- 1 r— co CL
>> Q-m to E -sz
O Q- > 3 0 -C
CO .x S- fÖ v- 0 (J
to -c :o C O
c: S— O 4— E. •>“ s- ’O •i-J •fö
o :o 0 CU E <u S- CU CU cu
p p P 3 p p CU P
CO P S- CO 1— fö s- P s- co CO co
O t— P T- CU >> fÖ cu fÖ cu > > >
S- (U CU S- P co •r~ P p p :o :o :o
s- -a tjip p -C r- P co P -C -SZ -SZ
O <U C T- 3 fÖ 0 •r- 3 O 3 cu cu cu







CO >—1 P r-i
>>o LO 1— >>o 0 LO
S-O CO co r—O r-» o- CO






-X CU CD 1
CU P -X
E -r- \ CO o*. •vf 00 OJ O
S- > «-D LO r— CD LO
:<ö t- zxc «* *> « « •> «N




cu • CD ■=0* 0
p C\ **
■r- CO O o-. O
to 2: LO
aro 1 1 1
-xi 1
co 0 LO OJ ■=ö- LO
I— #N *» r— *> LO





■1— • O O OJ 1
CO O LO OJ
c: cd O O 0 1— O O
CU -X OJ CO LO
Q 1—1 1 1 1 co co CD
1 fÖ
>> 1 1 -X
c c co 1
1 CD 1 cu • 1— •1— SZ
E C SZ C SZ ■— 1— p p 0
13 cu CU CU cu >> 0 p fÖ S- -X S-
■r— p P 1— fcS P Q--X fÖ fö E 0 •r- O
"O p p >>.— p O >5 S- ’<—> O '<-> 1— -fö
CU fÖ O fÖ P 0 O fÖ S- 1— fÖ 1— S- r— •1— 1—
> LO > cu ^ LO > CL CD a. 0 < O 00 0
70
Tabell 7
LÄMPLIGA INHIBITORER FÖR VÄRMEBÄRARVÄTSKOR (3)
Lämplighet
Inhibitor Funktion Vatten Glykollösning
Natriumtetraborat 





































Mineralul 1 Glasull 200 °C ?
Stenull 200 °C ?
Cel 1 plast Styren 70 °C -
PUR 80-130 UC 105-130
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